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Chemische Analysen

Quellwasserfilter-Ausläufe

Quellen-Ausläufe
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Temperatur °C Anzahl 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 9
Minimum 7.4 8.3 7.5 8.0 6.7 6.7 7.9 7.5 7.5 7.9 8.7 8.9 7.5

Mittel 10.4 10.0 11.6 11.2 12.5 12.5 11.5 10.9 10.9 9.9 10.8 10.2 9.8
Maximum 14.1 11.6 16.3 15.2 19.0 18.8 15.4 14.6 14.6 12.2 14.2 11.3 14.4

pH Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 7.30 7.26 7.41 7.62 7.23 7.23 7.26 7.27 7.26 7.23 7.29 7.19 7.36

Mittel 7.34 7.31 7.48 7.66 7.27 7.26 7.37 7.33 7.33 7.33 7.40 7.25 7.41
Maximum 7.36 7.38 7.58 7.74 7.36 7.36 7.57 7.41 7.41 7.40 7.48 7.32 7.46

Gleichgewichts-pH Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 7.07 7.09 7.09 7.26 6.99 7.00 7.06 7.08 7.07 7.14 7.13 7.02 7.27

Mittel 7.11 7.12 7.16 7.30 7.09 7.09 7.11 7.15 7.15 7.18 7.23 7.05 7.31
Maximum 7.16 7.16 7.22 7.34 7.18 7.19 7.14 7.21 7.22 7.22 7.38 7.07 7.34

Sättigungsindex Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 0.18 0.15 0.22 0.30 0.08 0.08 0.13 0.12 0.11 0.07 0.10 0.15 0.02

Mittel 0.23 0.19 0.32 0.35 0.18 0.17 0.27 0.18 0.18 0.15 0.16 0.20 0.11
Maximum 0.29 0.23 0.41 0.47 0.28 0.24 0.45 0.24 0.24 0.24 0.21 0.29 0.19

Leitfähigkeit bei 20 °C µS/cm Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 585 614 553 524 597 595 587 558 558 544 430 708 462

Mittel 593 626 579 541 627 623 597 579 579 550 529 717 484
Maximum 597 642 601 559 654 647 606 589 589 560 581 725 505

freie Kohlensäure mg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 32.7 33.4 18.7 12.1 33.7 34.1 21.5 31.1 31.2 28.9 18.9 40.0 25.5

Mittel 36.3 38.6 24.1 15.6 40.3 41.1 34.7 36.6 36.1 35.0 28.1 47.0 26.8
Maximum 40.6 43.0 28.8 16.7 48.1 46.9 46.7 39.8 40.5 41.3 36.4 52.0 28.1

aggressiv Kohlensäure mg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum -31.8 -25.1 -32.8 -23.8 -31.8 -27.6 -38.6 -22.8 -23.9 -20.8 -16.9 -38.1 -13.6

Mittel -24.5 -21.2 -25.5 -19.4 -20.7 -20.1 -27.1 -18.3 -18.8 -13.5 -13.2 -27.4 -7.3
Maximum -19.9 -17.6 -18.6 -16.5 -9.9 -9.5 -17.0 -11.4 -11.2 -7.1 -4.7 -21.6 -1.0

Kohlensäure mg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
im Gleichgewicht Minimum 57.6 55.3 45.9 32.7 55.3 54.2 60.1 48.9 48.8 45.3 23.6 70.3 29.1

Mittel 60.8 59.8 49.7 35.0 60.9 61.2 61.9 54.9 54.8 48.5 41.3 74.4 34.1
Maximum 64.8 63.0 54.4 36.6 67.2 65.9 63.7 62.2 62.2 52.7 52.3 78.1 39.1

Hydrogenkarbonat mmol/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 6.81 6.73 6.39 6.06 6.73 6.68 6.96 6.58 6.57 6.23 4.85 7.10 5.29

Mittel 6.88 6.88 6.48 6.16 6.79 6.81 7.07 6.81 6.81 6.33 5.88 7.22 5.64
Maximum 6.96 7.06 6.57 6.27 6.86 6.91 7.19 7.04 7.04 6.51 6.40 7.35 5.98

Karbonathärte mmol/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 3.41 3.37 3.20 3.03 3.36 3.34 3.48 3.29 3.29 3.11 2.42 3.55 2.65

Mittel 3.44 3.44 3.24 3.08 3.40 3.40 3.54 3.41 3.41 3.17 2.94 3.61 2.82
Maximum 3.48 3.53 3.29 3.13 3.43 3.46 3.59 3.52 3.52 3.26 3.20 3.68 2.99

Calciumhärte mmol/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 2.49 2.49 2.22 1.56 2.51 2.49 2.35 2.26 2.26 2.32 1.83 2.81 1.96

Mittel 2.55 2.55 2.27 1.68 2.56 2.55 2.41 2.30 2.29 2.35 2.24 2.91 2.05
Maximum 2.58 2.60 2.30 1.83 2.61 2.59 2.50 2.33 2.33 2.38 2.48 2.97 2.14

Magnesiumhärte mmol/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 1.03 1.14 1.10 1.11 1.01 1.03 1.17 1.10 1.10 0.93 0.69 0.95 0.76

Mittel 1.04 1.17 1.15 1.14 1.08 1.08 1.19 1.16 1.16 0.95 0.90 0.99 0.84
Maximum 1.07 1.20 1.19 1.16 1.15 1.12 1.22 1.18 1.19 0.96 1.00 1.01 0.92

Quellen rechts

Allgemeine Parameter

pH, Leitfähigkeit, Härten und Kalk-
Kohlensäure Gleichgewicht

Quellen links
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Gesamthärte mmol/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 3.55 3.63 3.33 2.70 3.54 3.51 3.54 3.36 3.36 3.25 2.52 3.76 2.72

Mittel 3.59 3.73 3.42 2.82 3.64 3.63 3.60 3.46 3.46 3.30 3.14 3.90 2.89
Maximum 3.63 3.79 3.49 2.94 3.75 3.71 3.67 3.51 3.51 3.34 3.48 3.98 3.06

Kieselsäure mg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
als Siliziumdioxid Minimum 8.7 9.4 8.3 5.4 6.6 6.5 6.6 6.9 6.9 6.1 5.1 8.9 5.1

Mittel 8.9 10.0 9.2 5.8 7.6 7.4 7.1 7.7 7.7 6.6 6.5 9.3 5.3
Maximum 9.1 10.7 10.2 6.2 8.5 8.3 7.6 8.2 8.2 7.0 7.6 9.6 5.4

Ammonium µg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 6 6 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 7

Mittel 9 9 8 7 8 7 8 7 7 7 7 9 8
Maximum 11 11 10 9 11 10 11 10 11 10 9 12 9

Nitrit µg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 1.0 < 1 < 1 1.0 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Mittel 1.8 1.7 1.4 1.6 < 1 < 1 1.0 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Maximum 2.7 2.5 2.1 2.9 1.7 2.3 2.1 1.6 2.1 2.4 2.0 2.2 1.0

Fluorid mg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 0.066 0.077 0.082 0.095 0.073 0.076 0.078 0.079 0.082 0.074 0.070 0.060 0.070

Mittel 0.070 0.084 0.085 0.124 0.082 0.082 0.085 0.085 0.085 0.078 0.075 0.063 0.077
Maximum 0.074 0.091 0.087 0.147 0.101 0.101 0.091 0.087 0.087 0.083 0.078 0.065 0.083

Chlorid mg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 1.3 1.6 3.1 3.6 6.4 6.1 1.1 1.3 1.3 1.2 2.1 23.6 1.1

Mittel 1.7 1.7 6.1 3.8 14.2 12.0 1.2 1.6 1.6 1.3 2.6 26.9 1.7
Maximum 3.5 2.1 10.9 4.1 23.3 20.0 1.3 2.1 2.1 1.3 4.0 28.4 2.4

Nitrat mg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 8.7 3.4 4.9 3.4 7.1 7.3 3.7 4.0 4.0 9.5 3.8 8.4 3.6

Mittel 9.5 4.7 7.1 4.0 7.7 7.7 4.2 4.4 4.4 10.7 15.5 8.7 3.7
Maximum 10.4 5.6 8.8 4.4 8.2 8.3 4.5 4.7 4.7 13.3 23.2 8.9 3.7

Sulfat mg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 9.4 27.6 11.6 12.8 9.3 9.1 7.4 7.4 7.4 6.4 7.9 21.1 4.9

Mittel 9.6 33.0 15.8 17.1 13.9 13.0 8.6 9.0 9.0 6.8 8.3 21.8 5.4
Maximum 10.4 38.7 20.2 25.3 18.2 17.0 9.8 9.9 9.9 7.2 8.8 22.8 5.9

Phosphat-Phosphor µg/L Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 2 2 < 2 4 < 2 2 2 2 2 2 4 2 4

Mittel 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4
Maximum 4 5 3 5 3 3 3 3 4 3 5 6 4

UV-Extinktion 254 nm Ext./m Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
Minimum 0.6 0.5 0.6 1.4 1.4 1.6 1.0 0.7 0.7 0.8 0.9 0.5 1.5

Mittel 0.7 0.7 0.8 1.8 2.0 2.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.6 0.7 1.6
Maximum 0.7 0.9 1.1 2.2 2.9 3.0 1.8 1.9 1.5 1.1 2.2 0.9 1.7

DOC mg C/l Anzahl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2
(organischer Kohlenstoff Minimum 0.36 0.32 0.33 0.68 0.57 0.63 0.53 0.44 0.41 0.52 0.76 0.37 0.82
gelöst) Mittel 0.43 0.44 0.43 0.95 0.86 0.91 0.70 0.55 0.57 0.59 0.97 0.43 0.86

Maximum 0.49 0.67 0.55 1.46 1.21 1.21 0.98 0.82 0.82 0.63 1.09 0.53 0.89

Bemerkung:   Einheitenvergleich: 1 mg/L ≙ 1000 µg/L
1 µg/L ≙ 1000 ng/L

pH, Leitfähigkeit, Härten und Kalk-
Kohlensäure Gleichgewicht

Allgemeine chemische Parameter

Summenparameter


